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Installationssats 80-130 mm IVM
Gäller för:
Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs installationssatser 
IVM för vattenmätare med bygglängd 80-130 mm.

Montering:
1. Montera konsol horisontellt eller vertikalt. Konsolen ska monteras rakt.  
    Använd skruv anpassad för aktuell väggkonstruktion.

 

2. Applicera godkänt tätningsmaterial på den utvändiga gängan.  
    Tätningsmaterial avgörs av aktuell typ av installation. Applikation ska  
    utföras enligt instruktion från leverantör av tätningsmaterial.

3. Montera anslutningsdel med fasta nycklar.  
    Obs! Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande  
    komponent.
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