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Passbit 670 av plast
Gäller för:
Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs passbit 670 av plast  
för vattenmätarkonsol.

Montering:
1. Applicera packningar godkända enligt avsedd media.

2. Obs! Tillse att packningens inre och yttre diameter är rätt.

3. Montera passbit för hand och dra åt muttrar till stopp.

4. Montera passbit med fasta nycklar. Dra ca 0,5 - 1 varv beroende på  
    dimension. 
    Obs! Dra muttrarna samtidigt i en motsatt rörelse.  
    Enligt fig 4 vänstra nyckeln nedåt och högra uppåt.

Obs! Passbit av plast (RSK 5208129 eller 5209758) får endast sitta uppe 
under byggtiden. 
Vid driftstagning så ska den ersättas med mätare eller passbit av metall 
(RSK 5209770 eller 5209788).
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