
Skyddsmodul CA
Gäller för
RSK nummer 502 11 43 och 502 11 44 

Montering
1. Skyddsmodulen ska installeras frostfritt och så att den inte kan bli 
översköljd av vatten.
2. Skyddsmodulen ska installeras horisontellt och med dräneringsöppning-
en nedåt (se bild).
3. Pil på ventilhuset visar flödesriktningen.
4. Dräneringsledning fästs i hållaren A och dras till golvbrunn eller utslags-
back (se bild). Ledningen ska dras med självfall.
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